
 PARÂMETRO UNIDADE MÉTODO L.Q. RESULTAD

O 

LEGISLAÇÃO 

Cálcio mg Ca / L SM 3500 Ca B 2 9,62 n.e. 

Cloretos mg Cl- / L SM 4500 Cl- B 7,1 8,93 máx. 250,00 

Dióxido de 

Carbono 

mg CO2 / L SM 4500 CO2 B 0,88 40,21 n.e. 

Dureza Total mg CaCO3 / L SM 2340 C 4 32 máx. 500,00 

Magnésio mg Mg / L SM 3500 Mg B 4 < L.Q. n.e. 

Oxigênio 

Consumido 

mg O2 / L IAL -199 / IV (e) < 0,10 n.e. 

pH - SM 4500 H+ B 0 - 14 6,24 6,00 a 9,50 (*) 

Sólidos 

Dissolvidos Totais 

mg /L SM 2540 C (e) 120 máx. 1000,00 

Sulfatos mg SO42- / L SM 4500 SO42- E 0,15 0,87 máx. 250,00 

Turbidez uT SM 2130 B 1 3,92 máx. 5,00 


